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Anleitung und Bedienung Drehstromzähler Echelon 833 31 (V 3.1) 
 
1. Allgemein 

Mit der Aufruftaste können die gewünschten Werte angewählt werden 
 
Tastendruckdauer Funktion 
Kurzes Drücken (< 2 Sekunden) Aufruf des nächsten Datenwertes 
 
2. Bedienung der Tasten und Symbole auf dem Zähler 

 
3. Displayanzeige 

Die Displayanzeige ist rollierend  (Anzeige wechselt alle 15 Sekunden) 
 
Begriff Erklärung 
Displaytest 
(erste Anzeige im Display) 

Es erscheinen sämtliche Zeichen auf dem Display 

ET Zählerstand Einfachtarif 
dAT Aktuelles Datum 
ZEIT Aktuelle Zeit 
FW Firmware – Version des Zählers 
 

Aufruftaste für manuelle 
Zählerablesung 

Rückstelltaste (Plombe 

darf nicht entfernt werden) 

Optische Schnittstelle 
für Auslesung 

Zählernummer 
 

Anzeigefeld (Display) 
 

Kontrollleuchte LED (Die 

rote Kontrollleuchte blinkt 

schneller, je mehr Energie 

verbraucht wird) 

Zähler aus- und 
einschalten (nicht aktiv) 


